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御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致しますc

No      分析項 目 単位   十 分析の結果 | 分析の方法

11濁度              1   度 " 窪堤最嘉聰 第
m号別表第9

過マンガン酸カリウム消費量 mg/L 46
上水試験方法 Ⅱ 3172
滴定法

3 大腸菌群 個/mL 0
昭和37年厚生省・建設省令第1号 男り表第 1
定型的集落数平均値法

4 レジオネラ属菌 CFU/100mL 不検出
新版レジオネラ症防止指針 (付録)1
ろ過濃縮法

― 以下余白 ―

|

|

レジオネラ属菌の「不検出」とは定量下限値(10CFU/100mL)未 満を示すc
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